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○不燃性隔壁を使って、火気をさえぎる措置をした場合 

エアコン室外機、

給湯器、風呂釜等 

 

 

 

○液石法規則第 18 条第 1号イに基づく、火気をさえぎる措置の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  2ｍ以内には火気がないように距離を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     できるだけ離すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これまでの滋賀県の取扱いを変更しています。 
※適用 平成 30 年 4 月 1日以降 
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(容器から漏洩したガスが火気の 

方へ流動しないもの。) 
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